Fylling av luft
· Sjekk siste trykkprøvingsdato på flaske som skal fylles, Denne skal ikke være eldre enn 2 år. (Dersom det er ei ny flaske uten stempel så er det 3 år fra produksjonsdato av flaske)

· Kontroller timetall for filterskift på kompressor.

· Koble dykkerflaske til fylleslange

· Steng manuell kran på flaskebank.

· Start kompressor

· Åpne flaske når kompressortrykket er ca 150 bar.
· Om ønskelig åpnes nå manuell ventil på flaskebank sakte slik at det ikke blir sjokk i slangene. Flaskene fylles da med kald luft fra banken.

· For å toppe flaske fra kompressor, steng manuell ventil på flaskebank. Kompressor stopper når flaske er full.

· Etter fylling skal flaskebanken åpnes (manuell kran) og kompressor startes for å fylle opp banken. (Kompressor stopper og bank stenges automatisk når banken er full, eller 30 min etter registrert bevegelse i kompressor rom.)
